
事例15：高速凝集沈殿池の足場板の撤去作業中にバランスを崩し墜落

高速凝集沈殿池において足場板の撤去作業中、単管に安全帯を掛けて作業していたが、次の作業に移る際一時的に安全帯を外した。
移動中、足場板を支えていた単管のクランプが外れ、バランスを失った作業員は６ 下に墜落し負傷した。

原因

・高所での作業中、安全帯を外し
た。

結果：負傷

・作業員が、単管に掛けていた安全帯を一時的に外し移動しよ
うとしたところ、足場板を支えていた単管のクランプが外れ、
バランスを失った作業員は約６ 下に転落した。

教 訓

・負傷（左足かかと骨折、右肘骨折、
右足首周囲捻挫）

行 動

高速凝集沈殿池

・命綱を張り、安全帯を掛けて
作業をしているか確認する。
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プラットフォーム

ロンダー

墜落

集水装置（ロンダー）

ロンダー（鋼製）外面塗装作業用足場

・当日の作業ノルマの遅れを取り戻そ
うと、決められた手順を無視し、無
理な姿勢で作業しようとし、墜落し
た。

事例16：高所で壁繋ぎ金物を無理な姿勢で取り付けようとして、作業員が墜落

高所で壁繋ぎ金物を取り付ける作業中、作業員が当日の作業の遅れを取り戻そうと焦り、決められた手順である作業床付き脚立を使用
せず、更に安全帯も使用せず無理な体勢で枠組み足場から身を乗り出した。その結果、バランスを崩し約２.２ｍ下に墜落、右手首を骨
折した。

原因

・安全帯を使用しなかった。
・作業床付き脚立を使用しなかった。

結果：負傷 教 訓

・右手首骨折

行 動

①
高所作業では、安全帯を必ず使
用する。

②作業に適した足場を使用する。
③作業における不安全行動をなく

すため、作業員への安全教育を
繰り返し行う。

④日々の作業手順を確認し、遵守
する。

身を乗り出して左手を
つこうとしたが届かず。

壁

足 場

墜 落

壁繋ぎ金物

約２．２ｍ

右手首を骨折

No.11-1

施工 浄水場関連 墜落・転落

ns07am-lca
テキストボックス
　       事例２：高所で無理な姿勢で作業をしようとして、作業員が墜落
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　　作業員が当日の作業の遅れを取り戻そうと焦り、決められた手順である作業床付き脚立を使用せず、更に墜落制止用器具も使用せず無理な体勢で枠組み足場から身を乗り出した結果、２.２ｍ下に墜落した。
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　結果
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・当日の作業の遅れを取り戻そうと、　決められた手順を無視し、無理な　姿勢で作業をした。
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①高所作業では、墜落制止用器具を　必ず使用する。②現場のルールと作業手順を遵守　する。
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・墜落制止用器具を使用しなかった。・作業床付き脚立を使用しなかった。
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原 因
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行 動

ns07am-lca
テキストボックス
結 果
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教 訓




